
INTERNA

EXTERNA

PAREDE

DRENOMÍ
N.

30
CM

1 LINHA FRIGORÍGENA

INSTALAÇÃO

Ø 1/2"
Ø 1/4"

SUCÇÃO (GÁS) LÍQUIDO

CORTE · COBRE COM ISOLAMENTO

TUBULAÇÃO EM CORTE

CONDENSADOR

EXPANSÃO

EVAPORADORCOMPRESSOR

LÍQUIDO

GÁS FRIO

GÁS QUENTE MISTURA

CALOR SAI NA EXTERNA · CALOR ENTRA NA INTERNA

CICLO DE REFRIGERAÇÃO

PROJETO INSTALAÇÃO E CICLO

DESENHO VISTAS ORTOGRÁFICAS

ESCALA SEM ESCALA

NOTA MEDIDAS DE REFERÊNCIA

CLAYSERVICE

AR E AQUECIMENTO

FOLHA DATA

02 2026

ESPECIFICAÇÕES

LINHA COBRE 1/4" E 1/2" (REF.)

ISOLAMENTO ESPUMA ELASTOMÉRICA

DRENO CAIMENTO MÍNIMO 1%

VÁCUO ANTES DE LIBERAR O GÁS


